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The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed

by authorized personnel (qualified electrician).

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized
modifications to the luminaire.

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the national installation regulations.

Use of the supplied control gear only in conjunction with the associated luminaire

Caution, risk of electric shock! Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that

the power is off before conducting any maintenance and assembly work.

Hot plug-in is not permitted. Hot plug-in may result in damage to the luminaire and entail loss of warranty claims!

Neutral conductor breaks during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect
terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.
Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.

The luminaire is protection type IP44, only when being installed in an enclosed ceiling! Protection type 1P44

does not apply in the ceiling void itself.

With thin or soft ceiling material it is recommended that ceiling reinforcing rings or frames should be used to enlarge the
bearing surface. 60800314 (R150), 60800316 (R200)

Commissioning after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !

[6] Dispose of packaging and luminaire in accordance with applicable regional regulations.

Keep the instructions safe!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veradnderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkréaften
(qualifizierter Elektriker) durchgefiihrt werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgeméaRem Betrieb oder unautorisierten
Veranderungen an der Leuchte resultieren.

Die Leuchte dient ausschlief3lich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.
Verwendung des mitgelieferten Betriebsgerat nur in Verbindung mit der zugehérigen Leuchte.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene

DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit tberprifen.

Hot Plug-In ist verboten. Hot Plug-In kann zu Schaden an der Leuchte und zum Verlust der Garantie fiihren!

Die Unterbrechung des Neutralleiters wahrend des Betriebs fiihrt zu Uberspannungsschaden in der Beleuchtungsanlage.
Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei 6ffnen und vor Wiedereinschalten schlielen.

Leuchte darf nicht mit Warmedammung abgedeckt werden.

[4] Voraussetzung fiir die Schutzart IP44 der Leuchte ist die Installation in einer geschlossenen Decke!

Die Schutzart IP44 gilt nur von der Raumseite her.

Bei diinnem oder weichem Deckenmaterial empfiehlt sich die Verwendung des Deckenverstarkungsringes oder -rahmens

zur VergroRerung der Auflagefldche! 60800314 (R150), 60800316 (R200)

Inbetriebnahme nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!

[ 6] Verpackung und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.

Anleitung aufbewahren!

Technische Anderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

B

L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent étre effectuées par un
personnel autorisé (électricien qualifié).

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme
ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.

Le luminaire sert uniquement a I'éclairage et doit étre installé conformément aux prescriptions nationales en matiére d'installation.
L'appareillage fourni peut uniquement étre utilisé avec le luminaire PANOS INF.

Avertissement, risque de choc électrique. Prudence. Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les cables
d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.

Le raccordement en cours de service (hot plug-in) est interdit. Il peut provoquer I'endommagement du luminaire et la perte

de la garantie!

Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraine des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage.
C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut étre ouverte que lorsque le systéme
est hors tension et doit étre refermée avant toute remise en service.

Ne jamais recouvrir le luminaire d'une isolation thermique.

Le luminaire ne présente le degré de protection 1P44 que s'il est installé dans un plafond fermé.

Le degré de protection IP44 est uniquement valable du cbté de la piece.

Lorsque le matériau du plafond est mince ou souple, |'utilisation d'un anneau ou d'un cadre de renforcement de plafond est
recommandée pour agrandir la surface portante. 60800314 (R150), 60800316 (R200)

Effectuez la mise en service aprés la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!

[6] Eliminez I'emballage et le luminaire dans le respect de I'environnement et des prescriptions régionales.

Conservez cette notice!

Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.
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L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio puo essere eseguita solo da
personale autorizzato (elettricista qualificato).

Il produttore non risponde di danni derivanti da montaggio erroneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio.
L‘apparecchio & destinato esclusivamente all‘illuminazione e va installato in conformita alle leggi nazionali in vigore.

L'alimentatore allegato pud essere usato solo con I'apparecchio per cui é previsto.

Attenzione, pericolo di scarica elettrica. Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali
cavi DALI verificando che la tensione sia assente.

Hot Plug-In ¢ vietato. L'Hot Plug-In pu6 danneggiare I'apparecchio e comportare la perdita della garanzia!

L'interruzione del conduttore neutro durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione.

Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e
chiuso prima della riaccensione.

L'apparecchio non deve essere coperto da isolamenti termici.

Il presupposto della protezione IP44 ¢ l'installazione in un soffitto chiuso!

La protezione IP44 riguarda solamente gli spazi laterali dai quali fuoriesce il fascio di luce.

Con materiale coprente sottile o flessibile & consigliato I''mpiego dell'anello di rinforzo della copertura per ingrandire

la superficie d'appoggio! 60800314 (R150), 60800316 (R200)

L'apparecchio va messo in funzionamento a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!

[6] Imballaggio e apparecchio vanno smaltiti in conformita alle leggi nazionali in vigore.

Conservare le istruzioni!

Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

E

De montage en inbedrijfstelling van de armatuur en eventuele wijzigingen aan de armatuur mogen uitsluitend door
geautoriseerde vaklui (gekwalificeerde elektriciens) worden uitgevoerd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een foutieve montage, een niet correct gebruik of niet
geautoriseerde wijzigingen aan de armatuur.

De lamp dient uitsluitend voor de verlichting en dient conform de nationale bouwbepalingen te worden geinstalleerd.

De meegeleverde ballast mag enkel in combinatie met de bijbehorende armatuur gebruikt worden.

Opgelet! Gevaar voor een elektrische schok. VVoorafgaand aan onderhouds- en montagewerken moeten de net- en eventuele
DALI-stuurleidingen van het net ontkoppeld en op spanningsvrijheid gecontroleerd worden.

'Hot plug-in' is verboden. Dit kan leiden tot schade aan de armatuur en verlies van de garantie.

De onderbreking van de nulleider tijdens de werking leidt tot overspanningsschade in de verlichtingsinstallatie.

Daarom mag u de scheidingsklem van de nulleider in wisselstroomkringen enkel spanningsvrij openen en moet u deze voor het
herinschakelen opnieuw sluiten.

De armatuur mag niet met warmte-isolatie afgedekt worden.

Een absolute voorwaarde voor de 1P44-classificatie van de armatuur is de installatie in een gesloten plafond.

De IP44- classificatie geldt alleen aan ruimtezijde.

Bij dun of zacht plafondmateriaal is het gebruik van de plafondverstevigende ring ter vergroting van het draagvlak aanbevolen.
60800314 (R150), 60800316 (R200)

Voer de inbedrijfstelling na de bouwfase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.

[ 6] De verpakking en de armatuur moeten conform de geldende regionale milieuvoorschriften uit de economische kringloop
verwijderd worden.

Houd deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bij!

Technische wijzigingen blijven voorbehouden! Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

¢

Installation och drifttagning av armaturen samt all annan modifiering av armaturen far endast utféras av kvalificerad personal
(behdrig elektriker).

Tillverkaren ansvarar inte for skador som uppkommer pa grund av felaktig installation, felaktig anvandning eller obehériga
modifieringar pa armaturen.

Armaturen ar uteslutande avsedd for belysning och ska installeras i enlighet med de nationella installationsbestdammelserna.
Anvand medféljande driftdon endast i samband med tillhérande armatur.

Var forsiktig — risk for elektriska stotar. Koppla fran elnét och eventuellt befintliga DALI-styrledningar och kontrollera att de ar
spanningsfria fére underhalls- och installationsarbeten.

Hot plugin ar forbjudet. Hot plugin kan skada armaturen och leda till att garantin upphér att gélla!

Avbrott i neutralledaren under drift orsakar éverspanningsskador i belysningsanlaggningen.

Oppna darfér alltid neutralledarens brytplint i trefasnat utan spanning och sténg den fére aterinkoppling.

Armaturen far inte tickas med varmeisolering.

Armaturen har kapslingsklass IP44 bara nar den installeras i ett slutet innertak. Kapslingsklass 1P44 galler bara fran rumssidan.
Vid tunt eller mjukt takmaterial rekommenderas anvandning av en forstarkningsring- eller ram for att 6ka anliggningsytan!
60800314 (R150), 60800316 (R200)

Idrifttagning efter byggfasen, nar natspanningen ar tillganglig kontinuerligt!

[ 6] Avfallshantera férpackning och armatur enligt gallande lokala féreskrifter.

Spara anvisningen!

Med reservation for tekniska andringar! Om du har fragor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.
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Vain valtuutettu ammattihenkil6 (koulutettu sdhkémies) saa suorittaa valaisimen asennuksen ja kaytté6noton tai
@ muutoksia valaisimessa.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syyna ovat valaisimen epaasianmukainen kaytt6 tai omavaltaiset muutokset.
Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskayttéon, ja se on asennettava kansallisten maardaysten mukaan.
Kaytto vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessa.
Varo sdhkoiskun vaaraa! Kytke verkkojohdot ja mahdolliset DALI-ohjausjohdot irti ja varmista, etté niissé ei ole virtaa ennen huolto-
tai asennustdiden aloittamista.
Al4 kytke laitetta kdynnissa olevaan jarjestelmiin.
Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
Neutraalijohtimen katkaisu kdyton aikana aiheuttaa ylijannitevahinkoja valaistuslaitteistossa.
Vaihtovirtapiirin on siksi oltava jannitteetén ennen neutraalijohtimen liittimen avaamista ja kunnes se on jalleen suljettu.
Valaisimen saa peittdd, mutta ilman lammaoneristysta.
Kotelointiluokka 1P44 patee vain umpikattoon asennetulle valaisimelle. Kotelointiluokka P44 patee vain huoneen puolelta.
Kattomateriaalin ollessa ohutta tai pehmeaa on katonvahvistusrenkaan kayttd suositeltavaa asetuspinnan suurentamiseksi.
60800314 (R150), 60800316 (R200)
Suorita kdyttéonotto vasta rakennusvaiheen paatettya, kun verkkovirta on jatkuvasti kaytettavissa!
[ 6] Havita pakkaus ja valaisin ympdristéa suojellen ja voimassa olevien paikallisten maaraysten mukaisesti.
Sailyta kayttéopas!
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetdaan! Lahetd mahdolliset kysymykset valmistajalle.

El montaje y la puesta en servicio de la luminaria asi como toda modificacién de la luminaria deberan ser realizados
exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).

El fabricante no se responsabiliza por los dafos derivados del montaje incorrecto u operacion indebida de la luminaria asi como
de las modificaciones no autorizadas en la luminaria.

La lampara esta destinada exclusivamente a la iluminacién y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales.
El equipo de control suministrado debera utilizarse exclusivamente en combinacién con la luminaria correspondiente.
Precaucion: peligro de descarga eléctrica. Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los
cables de alimentacion asi como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tension.

No esta permitida la conexién en caliente. jLa conexion en caliente puede dafar la luminaria e invalidar la garantia!

La interrupcién del conductor neutro durante la operacion provoca dafios por sobretension en el sistema de iluminacion.

Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro en los circuitos de corriente trifasica debera abrirse solamente
cuando no lleve tensién y cerrarse antes de reencender la luminaria.

La luminaria no debe cubrirse con material aislante térmico.

[4] La luminaria equipada cumple con la proteccién IP44 cuando se encuentra instalada en un techo cerrado.

La proteccion IP44 concierne Unicamente la zona de la luminaria vista desde el interior del local.

En caso de material para cielorrasos fino o blando, se recomienda utilizar el aro de refuerzo de cielorrasos para agrandar la
superficie de apoyo. 60800314 (R150), 60800316 (R200)

jPuesta en servicio tras la fase de construccion, si la tension de red esta presente constantemente!

[ 6] Deseche el embalaje y la luminaria de forma ecologica conforme a las normas regionales aplicables.

jGuarde las instrucciones!

jReservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!

Si tiene alguna pregunta, pdngase en contacto con el fabricante.
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YNONMHOMOYEHHbIMU crieyuanmcTamm (KBanmuumMpoBaHHbIM IEKTPUKOM).

MpounsBoauTenb He HeceT - OTBETCTBEHHOCTU 3a NOBPEXAEHUA, BO3HVKLLNE B pe3ynbraTe HenpaBuibHON cOopku,
HeHagnexallen akcnyaTaumm U HeCOrMacoBaHHOTO U3MEHEHWNSI KOHCTPYKLIMK famnibl.

Cnepnyet cobnioaaTe oblieHaunoHanbHble NpaBua ycTaHOBKU.

MpumMeHeHVe BxoasLLero B KOMMEKT NOCTABKM YCTPOMCTBA yrNpaBneHust OMyCTMMO TOMNbKO B COBOKYMHOCTU C NMOCTaBnsieMol B
KoMnnekTe namnori. OCTOpPOXHO, onacHOCTb aneKkTpu4yeckoro yaapa! lMepen nposeaeHnem paboT No TEXHNYECKOMY 0BCnyX1BaHUIO
1N MOHTaXHbIX paboT He06X0aMMO OTKIIOYNTL CeTeBblE kabenu 1 umetowmecs nuHum ynpaenedus DAL n y6eamTbcea B oTCYyTCTBUM
HanpsixeHusi. «fopsivyee» nogknYeHMe NNArMHOB He AonyckaeTcs. «lopsiyee» NOAKIOYEHME NNarMHoB MOXET NPUBECTU K
NOBPEXAEHUSIM NIaMrbl U noTepe rapaHTum!

PazbeguHeHue HyneBoro npoBoga Bo BpeMsi paboThl BEAET K MOBPEXAEHNIO OCBETUTENBHOIO Npubopa ns-3a nepeHanpsikerust. Mo
3TOW NPUYMHE pa3MblkaHne pasbeAUHUTENBHOIO 3aXXMMa HeNTpanbHOro NPoBoAa AOMYCTUMO TOMbKO B 06€CTOYEHHOM COCTOSIHUMN.
[Nepen NOBTOPHBLIM BKIIOYEHNEM LiEMb HEOOXOAMMO 3aMKHYThb.

He ponyckaeTcs ycTaHOBKa Haj, NlamMnon TEMSIOBOW U3ONSILIUK.

Ycnosuem ctenenu 3awmtbl IP44 aBnsercs yctaHoBKa namnbl B 3aKpbITOM noTorike!

CreneHb 3awuTbl |P44 npvMeHsieTcs TONbKO CO CTOPOHbLI MOMELLEHMS.

Mpy HanNWMuYMM NOTONKa U3 TOHKOIO UIN MATKOro MaTepuarna pekoMeHayeTcsi MIPUMEHEHWNE YCUMUTENBHOIO KonbLia Unv pambl
Ans yBenuyeHuns nnowaan koHtakta!l 60800314 (R150), 60800316 (R200)

BBopa B akcnnyaTauuio criefyet npou3BoAMTb NOCHE OKOHYaHUS! CTPOUTENbHbLIX paboT, MpU HanU4uMmM NOCTOSIHHOTO HaMNPsKEHUs B CETY
[ 6] YTunusaumio ynakoBkuM 1 namnbl criesyeT NpoBOAWTL B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMU PErMOHANBbHLIMU NpaBuiamm.
CoxpaHANTe MHCTPYKLUIo!

KomnaHus coxpaHsieT 3a co6oi NnpaBo Ha BHeCEeHNEe TeXHUYECKUX U3MEHEHUN.

[Mpn BO3HMKHOBEHMM BONPOCOB 0bpaLlanTecb K MPON3BOAUTENIO.

@ MoHTax 1 BBOA B JKcnnyaTauuro, a Takxke no6oe n3meHeHne KOHCTPYKUKUW NamMibl MOXET OCYLLECTBNATbCA TOSIbKO
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1 switchDIM 1 EN Protected earthing not required
DE Erdung nicht erforderlich
IN_ FR Mise a la terre dispensable
£ IT Messa a tierra non necessaria
N NL Beschermende aarde is niet vereist
§ * SV Skyddsjord kravs inte
_L
2 =N  converter Fi Suojamaadoitus ei tarvita
. ES Puesta a tierra no require
. switchDIM | " DAN B \
%@ DA/L ZH AR A 2 A T
RU 3alymieHHoe 3a3emrneHmne He TpebyeTcs
3
4 230V
s DALI/DSI Max. 2 x 2,5 mm?
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Looping-in (feed through) - Durchschleifen
Cablage traversant (le luminaire)
Cablaggio passante - Doorlussen - Overkoppling
Ketjutus - Enlazado - # % - Bnepen

jie

optional - optional - optionnel - opzionale - facultatief
frivillig - valinnainen - opcional - T[] - HeobsasaTenbHbIN
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Dismantling - Demontage - Démontage
1 Smontaggio - Demontage - Demontering

Purkaminen - Desmontaje - ###! - [leMoHTax
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EN Reflector cleaning EN Reflector cleaning cloth

DE Reflektorreinigung DE Reflektorreinigungstuch

FR Nettoyage du réflecteur FR chiffon de nettoyage du réflecteur
IT Ppulizia diriflettori

Y NL Reflectorreiniging
SV Reflektorrengéring

Fl Reflektorin puhdistus

IT straccio per la pulizia di riflettori
NL Reinigingsdoek voor reflector

SV Reflektorrengéringsduk

Fl Reflektorinpuhdistusliina

ES Limpieza del reflector ES rParo para limpiar el reflector

ZH #Hoem ZH ot EE A

RU ouncrka pecnekTopa RU Candetka Ansa o4ncTku pednekTopa

mode of operation: 0/1
facilities: A...F

EN Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
This luminaire is exclusively intended for systems with a plug-in connection that is protected against unauthorized disconnecting.

DE Leuchten fiir Notlicht nach EN 60598-2-22
Diese Leuchte ist nur fur Anlagen bestimmt, in denen die Steckverbindung vor unbefugtem Trennen geschutzt ist.

FR Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
Ce luminaireest uniquement destiné aux installations ou le connecteur est protégé contre toue déconnexion involontaire.

IT Opzione luce di emergenza EN 60598-2-22
Questo apparecchio & destinato unicamente ad impianti in cui non & possibile staccare I'innesto se non dietro autorizzazione.

NL Optie Emergency Lighting EN 60598-2-22
Deze armatuur is enkel bedoeld voor installaties waarbij de steekverbinding beschermd is tegen onbedoelde ontkoppeling.

SV Option Emergency Lighting EN 60598-2-22
Denna armatur &r endast avsedd fér anldggningar i vilka stickkontakten inte kan dras ut av obehériga.

F| Lisavaruste hatavalaisin EN 60598-2-22
Tama valaisin on tarkoitettu vain sellaisille laitteistoille, joissa pistoliitdnta on suojattu tahattomalta katkaisulta.

ES Opcion Emergency Lighting EN 60598-2-22
Esta luminaria esta destinada Gnicamente a sistemas en los que el conector enchufable esta protegido contra su separacion imprevista.

ZH 2T 74 EN60598-2-22 brifk - .
AT BAUEH TR R E AR B 2 R B R AR E R 4

RU Nawvner ans asapuiiHoro oceelexns cornacHo ctaHaapty EN 60598-2-22
[aHHasi namna npegHa3HayeHa TONbKO Arsi yCTaHOBKM B CUCTEMAX, B KOTOPbLIX pa3beMHOe COeAMHEHNE UMEET 3alUnTy OT

HenpegHaMmepeHHOro pasbeuHeHns.

°

1 EN: The servicing of the control gear in this @
luminaire should only be undertaken by the =~
manufacturer or his service agent or a
similar qualified person.
EN: The light source contained in this

luminaire shall only be replaced by S S
the manufacturer or his service agent or a ;)
similar qualified person. ! '

Zumtobel
Info on (non-) replaceability
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